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118665 
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014 
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy  
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 

 
 
STN 33 2000-7-718  

 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia 
Časť 7-718: Požiadavky na osobitné  

inštalácie alebo priestory 
Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti  

 
mod IEC 60364-7-718: 2011 

Low-voltage electrical installations 
Part 7-718: Requirements for special installations or locations 
Communal facilities and workplaces 

Installations électriques à basse tension 
Partie 7-718: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux 
Etablissements recevant du public et lieux de travail 

Errichten von Niederspannungsanlagen 
Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art 
Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten 
 
 
 
 

Táto norma obsahuje HD 60364-7-718: 2013 v slovenskom jazyku. 

This standard includes HD 60364-7-718: 2013 in Slovak language. 
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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CENELEC, © 2013 CENELEC, 
ref. č. HD 60364-7-718: 2013 E. 

Norma obsahuje jednu národnú poznámku a do zoznamu literatúry sú doplnené STN, ktoré majú úzky 
vzťah k predmetu normy.  

Vysvetlivky k textu normy 

Spoločné modifikácie CENELEC k IEC 60364-7-718: 2011 sú vyznačené zvislou čiarou na ľavom okraji 
textu. 

Citované normy 

Prehľad citovaných noriem: 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60364-5-51: 2005 HD 60364-5-51: 2009 STN 33 2000-5-51: 2010 33 2000 

Názvy citovaných noriem prevzatých do STN: 

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoloč-
né pravidlá 

Súvisiace normy 

Prehľad súvisiacich noriem: 

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60364-5-56 HD 60364-5-56 STN 33 2000-5-56 33 2000 

IEC 60695-2  
(súbor) 

EN 60695-2  
(súbor) 

STN EN 60695-2  
(všetky časti 2) 

34 5630 

– – STN 33 2410: 1992 33 2410 

– – STN 33 2420: 1986 33 2420 

Názvy súvisiacich noriem prevzatých do STN: 

STN 33 2000-5-56 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariade-
ní. Napájanie na bezpečnostné účely  

STN EN 60695-2 Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2: Skúšky žeravým/horúcim drôtom (súbor) 

Súvisiace právne predpisy 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa po-
važujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.; 

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požia-
davky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: TYPHOON, s. r. o., Obchodná 15, 811 06 Bratislava, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 

Technická komisia: TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
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HARMONISIERUNGSDOKUMENT August 2013

ICS 91.140.50  
 
 
 

Elektrické inštalácie nízkeho napätia  
Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory  

Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti  
(IEC 60364-7-718: 2011) 

 

Low-voltage electrical installations  
Part 7-718: Requirements for special installations or locations  

Communal facilities and workplaces 
(IEC 60364-7-718: 2011) 

 
 

Installations électriques à basse tension  
Partie 7-718: Exigences pour les  
installations et emplacements spéciaux  
Etablissements recevant du public  
et lieux de travail 
(CEI 60364-7-718: 2011) 

 
Errichten von Niederspannungsanlagen   
Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art 
Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten  
(IEC 60364-7-718: 2011) 

Tento harmonizačný dokument schválil CENELEC 14. 5. 2013. Členovia CENELEC sú povinní plniť vnú-
torné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky implementácie tohto harmonizačného 
dokumentu na národnej úrovni. 

Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požia-
danie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CENELEC. 

Tento harmonizačný dokument existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). 

Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Bulharska, Bývalej juhoslovanskej re-
publiky Macedónsko, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, 
Holandska, Chorvátska, Islandu, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nór-
ska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, 
Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 
 
 
 
 

 
 

CENELEC 

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike 
European Committee for Electrotechnical Standardization 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 
 
© 2013 CENELEC Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek  

prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC. 
Ref. č. HD 60364-7-718: 2013 SK
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Predhovor 

Text dokumentu 64/1752/FDIS, budúceho prvého vydania IEC 60364-7-718, ktorý vypracovala technická 
komisia IEC/TC 64 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, bol predložený na 
paralelné hlasovanie IEC-CENELEC a  CENELEC ho schválil ako HD 60364-7-718: 2013. 

Návrh zmeny, ktorá obsahuje spoločné modifikácie IEC 60364-7-718: 2011 bol pripravený technickou 
komisiou CLC/TC 64 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a bol schválený 
v CENELEC.  

Určili sa nasledujúce termíny: 

– posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením, (dop) 14. 5. 2014 

– posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú
v rozpore s dokumentom. (dow) 14. 5. 2016 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC [a/alebo CEN] nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patento-
vých práv. 

Kapitoly, články, poznámky, tabuľky, obrázky a prílohy, ktoré dopĺňajú IEC 60364-7-717: 2011, sú ozna-
čené „Z“.  

V tomto dokumente sú spoločné modifikácie k IEC 60364-7-718: 2011 označené zvislou čiarou na okraji 
textu.  

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy IEC 60364-7-718: 2011 schválil CENELEC ako harmonizačný dokument so 
schválenými spoločnými modifikáciami. 

Úvod 

Konkrétne požiadavky tejto časti HD 60364 dopĺňajú, menia alebo nahrádzajú všeobecné požiadavky 
uvedené v častiach 1 až 6 HD 60364.  

Číslovanie článkov vyskytujúce sa po čísle 718 sa vzťahuje na príslušné časti alebo články HD 60364, 
časť 1 až 6. Z tohto dôvodu nie je nevyhnutne dodržaná postupnosť číslovania článkov. Číslovanie do-
plnkových textov je označené príponou „.101 atď.“. Číslovanie obrázkov a tabuliek obsahuje číslo tejto 
časti nasledované poradovým číslom. V prípade príloh číslovanie obrázkov a tabuliek preberá číslo prílo-
hy, číslo časti a poradové číslo.  

Chýbajúci odkaz na časť alebo článok znamená, že platia všeobecné požiadavky uvedené v častiach 1 
až 6 HD 60364.  




