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Amendment  

Amendement 

Änderung 
 
 
 
STN 73 0802: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia z júla 2010 sa mení takto: 

V časti Citované normy sa rušia tieto normy: 

„STN 33 2130: 1983 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 

STN 34 1610: 1963 Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných pre-
vádzkach 

STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií.“  

V časti Citované normy sa dopĺňajú tieto normy: 

„STN EN 15423 Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách (12 0504) 

Súbor STN 33 2000 Elektrické inštalácie nízkeho napätia 

STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľa-
vých materiáloch a na nich 

Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390) 

STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zásady prevádzky 

STN EN 15715 Tepelnoizolačné výrobky. Návody na montáž a upevňovanie pre skúšky reakcie na oheň. 
Prefabrikované výrobky (72 7212) 

Súbor STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií (73 0035) 

STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty 

STN 73 0822 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt 

STN 73 0831 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory 

STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie 

STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb 

STN 73 0835 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení 

121451 
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2015 
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy  
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. 
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STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu 

STN 73 0837 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže 

STN 73 0838 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže 

STN 73 0839 Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice 
pohonných hmôt 

STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu 

STN 73 0843 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov 

STN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt 

STN 73 0863 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných 
hmôt 

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) 

STN 73 4301 Budovy na bývanie 

STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

Súbor STN EN 1366 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení (92 0811) 

STN EN 13501-1 + A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Kla-
sifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca 
údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text) (92 0850)“ 

Súbor STN EN 12101 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (92 0550)” 

V časti Súvisiace normy sa rušia tieto normy: 

„STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie 

STN 73 0837 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže 

STN 73 0838 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže 

STN 73 0839 Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice 
pohonných hmôt 

STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu 

STN 73 0863 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných 
hmôt 

STN 73 4301 Budovy na bývanie 

STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

STN EN 13501-1 + A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. 
Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využí-
vajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text) (92 0850)“ 

V časti Súvisiace normy sa dopĺňajú tieto normy: 

„STN ISO 13785-2 Skúška reakcie obkladov obvodových stien na oheň. Časť 2: Skúška na vzorke veľ-
kých rozmerov (92 0214) 

STN 73 4201 Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia“ 

V časti Súvisiace právne predpisy sa rušia tieto predpisy: 

„Zákon Národnej rady SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov; 

vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoz-
nam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti 
o používaní značiek zhody v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
č. 451/2011 Z. z.“ 
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V časti Súvisiace právne predpisy sa dopĺňa text: 

„Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na proti-
požiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča 
a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich 
čistenia a vykonávania kontrol, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vše-
obecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
89/106/EHS,  

zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.“ 

Vypracovanie Zmeny 2  

Spracovateľ: doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave,  
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v spolupráci 
s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  
a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Prezídiom Hasičského a záchranného zboru.  

Technická komisia: TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom  

Za článok 2.1.33 sa vkladajú nové články 2.1.34 a 2.1.35, ktoré znejú: 




