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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z IEC, © 2019 IEC ref. č. 
IEC 60071-1: 2019. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov:  

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60038 EN 60038 STN EN 60038 33 0120 

IEC 60060-1 EN 60060-1 STN EN 60060-1 34 5640 

IEC 60071-2 EN IEC 60071-2 STN EN IEC 60071-2 33 0400 

IEC 60099-4 EN 60099-4 STN EN 60099-4 35 4870 

 

Názvy citovaných noriem prevzatých do STN: 

STN EN 60038 Normalizované napätia CENELEC 

STN EN 60060-1 Technika skúšok vysokým napätím. Časť 1: Všeobecné definície a skúšobné požiadav-
ky 

STN EN IEC 60071-2 Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie  

STN EN 60099-4 Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre 
sústavy so striedavým napätím 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: Marcel Čatloš, Krompachy 

Technická komisia: TK 43 Elektroenergetika 
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Túto európsku normu schválil CENELEC 12. 9. 2019. Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné 
predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za ktorých sa tejto európskej norme bez 
akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.  
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danie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CENELEC. 
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Európsky predhovor 

Text dokumentu 99/199/CDV, budúce 9. vydanie IEC 60071-1, pripravený technickou komisiou IEC/TC 99 
Koordinácia izolácie a inžinierstvo sietí vysokonapäťových silových elektrických inštalácií presahujúcich  
1,0 kV AC a 1,5 kV DC bol predložený na paralelné hlasovanie IEC-CENELEC a CENELEC ho schválil ako 
EN IEC 60071-1: 2019. 

 Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí dokument prevziať na národnej  
úrovni vydaním identickej národnej normy alebo oznámením (dop) 12. 6. 2020 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú  
v rozpore s dokumentom (dow) 12. 9. 2022 

Tento dokument nahrádza EN 60071-1: 2006 a všetky jej zmeny a opravy (ak sú). 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek ani všetkých takýchto patentových práv. 

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy IEC 60071-1 2019 schválil CENELEC ako európsku normu bez akýchkoľvek 
modifikácií. 

V oficiálnej verzii sa v Literatúre k uvedeným normám dopĺňajú tieto poznámky: 

IEC 60507 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN 60507. 

IEC 60633 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN IEC 60633. 
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1    Rozsah použitia 

Táto časť IEC 60071 platí pre trojfázové striedavé siete s najvyšším napätím pre zariadenia prevyšujúcim 
1 kV. Stanovuje postup výberu menovitých výdržných napätí pre izolácie medzi fázou a zemou, medzi 
fázami a pre pozdĺžnu izoláciu zariadení a inštalácií v týchto sieťach. Obsahuje aj prehľady normalizova-
ných hodnôt výdržných napätí, z ktorých možno zvoliť menovité výdržné napätia. 

V tomto dokumente je určené, aby sa zvolené výdržné napätia priradili k najvyššiemu napätiu zariadenia. 
Toto priradenie platí iba pre potreby koordinácie izolácie. Požiadavkami na bezpečnosť osôb sa táto nor-
ma nezaoberá. 

Hoci zásady tohto dokumentu platia aj pre izoláciu prenosových vedení, hodnoty ich výdržných napätí sa 
môžu od normalizovaných menovitých výdržných napätí líšiť. 

Technické komisie pre prístroje zodpovedajú za stanovenie menovitých výdržných napätí a skúšobných 
postupov vhodných pre príslušné zariadenia, pričom prihliadajú na odporúčania tejto normy. 

POZNÁMKA. – V IEC 60071-2 sú podrobne odôvodnené všetky pravidlá na koordináciu izolácie uvedené v tejto norme, 
osobitne sa to týka priradenia normalizovaných menovitých výdržných napätí k najvyššiemu napätiu zariadenia. Ak sú k rov-
nakému najvyššiemu napätiu zariadenia priradené viaceré súbory normalizovaných menovitých výdržných napätí zariade-
nia, uvádza sa návod na výber najvhodnejšieho súboru napätí. 

Táto horizontálna norma je primárne určená na používanie technickými komisiami pri príprave noriem 
v súlade s princípmi uvedenými v návode IEC 108. 

Jednou zo zodpovedností technickej komisie je, kdekoľvek je to aplikovateľné, využívanie horizontálnych 
noriem pri príprave ich publikácií. Obsah takejto horizontálnej normy nebude platiť, ak sa naň publikácia 
špecificky neodkazuje alebo ak nie je zahrnutý do relevantných publikácií. 

2    Normatívne odkazy 

Nasledujúce dokumenty, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevyhnutné pri jeho použí-
vaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa použije 
najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

IEC 60038 IEC standard voltages  

IEC 60060-1 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements 

IEC 60071-2 Insulation co-ordination – Part 2: Application guidelines 

IEC 60099-4 Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp



